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Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dria 

7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej dó spożycia przez ludzi 

(Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeprowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody

z wodociągu Kozłowo, próby pobrane do badania dnia 25.1I.202Ir — 

Nr 1824542/11/2021- SUW woda uzdatniona i Nr 182448/11/2021- sieć oraz na 

podstawie wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniach laboratoryjnych 

Nr SB/133542/11/2021 i SB/133541/11/2021 z badania próbek wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mrągowie 

stwierdza przydatność wody do spożycia

Woda w próbach zbadanych w Laboratorium Środowiskowym SGS Polska Sp. 
w Pszczynie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych 
i fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 
część A Tabela 1. i część C Tabela 1. i Tabela 2. oraz część D Tabela 2 do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie analizy powołanych 
wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.
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