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OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),
po przeprowadzeniu kontroli jako$ci wody z wodociagu w Szymanowie z dnia 21.09.2021r. kod
probki 78Mr, 79Mr i na podstawie wynikéw badafi zamieszczonych w sprawozdaniu
laboratoryjnym nr L/SBW/527/2021 i nr L/SBW/528/2021 z badania prébek wody do spozycia

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mragowie

stwierdza przydatnos¢ wody do spozvcia

UZASADNIENIE

Na podstawie badan laboratoryjnych probek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
pobranych w ramach nadzoru nad jakosciag wody z wodociagu Szymanowo opisanych jak wyzej,
stwierdzam, ze woda:

- w zakresie zbadanych parametrow mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreslonym w zataczniku Nr 1 cze$¢ A. Tabela 1. i czes¢ C. Tabelal.

- w zakresie zbadanych parametrow fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym
okreslonym w zatgczniku Nr 1 czes$¢ C. Tabela 2.

Ro Horzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).
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